Proj. rura ochronna o ér. 110 mm -3.5m

2*P_Cu5*1.5mm2 + 2*P_Cu 2*1.5 mm2 -1 =13 m - do pomp

P_Cu 3*1.5 mm2 - | = 13 m - do czujnika wypetnienia ttoczni
P_Cu 3*1.5 mm2 -1 = 13 m - do czujnika otwarcia wtazu

P_Cu 3*1.5 mm2 -1 = 13 m - do gniazda pompy odwodnieniowej
P_Cu2*25 mm2-1=13 m -do gniazda 24 V

P_Cu 2*2.5 mm2 - |1 = 16 m - obwod oswietlenia komory

P_Cu 5*1.5 mm2 + P_Cu ekran. 3*2*0.5 mm -1 =13 m - rezerwa

Proj. oprawa sodowa o0 mocy 70W na

stupie aluminiowym dt. 4.5 m

K_Cu 3*4.0 mm2 dt. 5.0 m.
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Proj. K_Cu 5*10.0 mm2-1=15.0 m

Proj. skrzynka izolac. z wyt. r6zn.-prad.

Zainstalowac na szafce ztgcza od tytu.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1 : 100, dziatka - 1049

Ttocznia S6- 1,5kW
Przepompownia D10 - 3,1kW

Legenda:

1 - proj. kanalizacja sanitarna @200mm PVC

2 - proj. rurociag ttoczny @110mm PE

3 - proj. przytacze wodociggowe @90mm PE

4 - proj. przytgcze energetyczne

5 - proj. ttocznia $ciekéw

6 - proj. zasuwa odcinajgca DN 200mm

7 - proj. studzienka z kratkg ociekowg

8 - proj. studnia @1000mm z zaworem antyskazeniowym
9 - proj. hydrant hp1 p.poz. DN 80mm

10 - proj. skrzynka ztgcza kablowego

11 - proj. szafka sterownicza

12 - proj. ogrodzenie z bramg i furtkg

13 - nawierzchnia polbruk ze spadkiem do kratki ociekowej
14 - przepompownia wéd deszczowych D10 (Oddz. oprac.)

K_Cu — kabel miedziany
P_Cu — przewdd miedziany

"EKOSAN-PROJEKT" Nr umowy
Pracownia Projektowa Inzynierii Wodno-Sciekowej, Leszek Sprawa
85-796 Bydgoszcz ul.Licznerskiego 7 PNS 02/2010
Temat opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Data
Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej wraz z kanalizacja deszczowa
na terenie sotectw : Charzykowy, Funka, Chojniczki gm.Chojnice 03.11.2014.
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