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Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartosci
nie przekraczajgcej kwoty 5.350.000 Euro na wykonanie zadai w ramach projektu POIiS pn. ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-éciekowej wraz z kanalizacja deszczowa na terenie Aglomeracji Chojnice — Etap 1I”
ogloszonego w dniu 19.05.2020r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl/bip pod nr PNS 08/2020, w Bazie
Konkurencyjnosci pod nr 1246187 oraz na tablicy ogloszen GZGK Sp. z 0.0.

Zapytanie nr 1 z dnia 21.05.2020r.
W specyfikacji przetargowe] widnieje zapis "360 miesigecy tzw. liniowej gwarancji mocy, Ze
po 30 latach eksploatacji panele/ moduly gwarantujg minimum 90,5% mocy poczgtkowej."
Prosz¢ o ponowng weryfikacje zapisu pod katem wystgpienia omytki pisarskiej. Jezeli nie
wystapita, to zgodnie z prawem zamoéwien publicznych prosze o podanie 3 rozwiagzan, ktore
speliajg te wymagania.
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze w zapisie dotyczacym tzw. liniowej gwarancji mocy
wystgpil blagd. Prawidlowa tre$¢ tego zapisu jest nastgpujaca: ,,360 miesigcy tzw. liniowej
gwarancji mocy, ze po 30 latach eksploatacji panele/ moduty gwarantujg minimum 86%
mocy poczatkowej”. Jednoczeénie informujemy, ze postepowanie prowadzone jest przez
Zamawiajgcego na podstawie Regulaminu udzielania zamodwien do ktérych nie ma
zastosowania ustawa prawo zamoOwien publicznych, wspolfinansowanych ze $rodkow unii
europejskiej. Prosimy o zapoznanie si¢ z zalgczona dokumentacjg przetargowa.

Zapytanie nr 2 z dnia 21.05.2020r.

Zgodnie z zalgcznikiem ,, Zalgczniki w wersji edytowalnej” w dokumencie ,,Wykaz
zastosowanych urzadzen” zawierajag Panstwo nastepujacy wymog ,, Gwarancja minimalnej
mocy wyjsciowej na poziomie 90,5% - po uplywie 30 lat ,, — Prosze o wyjasnienie czy w
powyzszym zapisie nie wystepuje blad ? Aktualnie, Zzaden z producentéw modulow
fotowoltaicznych nie oferuje gwarancji minimalnej mocy na poziomie 90,5 %. Sugerujemy
zmiang zapisu na : ,, Gwarancja minimalnej mocy wyjsciowej na poziomie 80% po uplywie
25 lat™.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze w zapisie dotyczacym tzw. liniowej gwarancji mocy
wystapil biad. Prawidlowa tres¢ tego zapisu jest nastgpujaca: ,,360 miesiecy tzw. liniowej
gwarancji mocy, ze po 30 latach eksploatacji panele/ moduly gwarantuja minimum 86%
mocy poczatkowe]”. Sugerowana przez Oferenta zmiana zapisu jest niedopuszczalna z uwagi
na nieakceptowalng przez Zamawiajacego jakos¢ produktu.
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